VODOHOSPODARSKA LABORATOR

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
ul. Podébradska, areal apravny vody Babin, 288 02 Nymburk

Laboratof posouzena Strediskem pro posuzovani laboratofi ASLAB Praha, zkudebni laboratoF &, 4145

CSN EN ISO/IEC 17 025

tel. +420 325513 518

e-mail: laborator@vak-nymburk.cz

Objednavatel : Vodovody a kanalizace a.s., Bobnicka 712 288 21 Nymburk

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 1638/21

ICO/R.E. 46357009
Klasifikace vzorku :

Obec : Velenka

voda pitna (individudlni zdsobovini)

Misto odbéru : ATS, vytlak - vzorkovaci ventil

Datum odbéru 28.06.2021 Datum dod4ni 28.06.2021
Datum zahdjeni analyz : 28.06.2021 Typ odbéru -

Datum dokonéeni 01.07.2021 Vzorkovnice laboratofe
Odbér provedl Ing. Chrpa Cas odbéru 11:55

Fyzikdlné chemické ukazatele
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*
jednotka vysledek nejistota méF, Iimil.hodnmy* pouzita metoda
Barva mg/| Pt <2.0 20.0 SOP-31 CSN EN ISO 7887
Pach PRIJAT SOP-35 CSN EN 1622
Chut PRIJAT SOP-35 CSN EN 1622
Zakal (n) ZF (n) 0.9 20% 5.0 SOP-34 CSN EN ISO 7027
Teplota °C 16.3 interni pfedpis *
Chlér volny mg/l <0.05 0.30 SOP-32 CSN ISO 7393-2
pH 7.1 0.2 6.5..9.5 SOP-61 CSN ISO 10 523
El. konduktivita pfi 25°C mS/m 76 8% 125 SOP-62 CSN EN 27888
CHSK Mn mg/| 1.8 9% 3.0 SOP-25 CSN EN ISO 8467
Dusitany mg/l <0.02 0.50 SOP-41 CSN EN 26777
Dusi¢nany mg/] 2 9% 50 SOP-42 CSN ISO 7890-3
Amonné ionty mg/| <0.05 0.50 SOP-44 CSN ISO 7150-1
Zelezo celkové mg/| <0.05 0.20 SOP-45 CSN ISO 6332
Mangan mg/I| <0.05 0.05 SOP-46 CSN ISO 6333
Bakteriologické ukazatele o
jednotka vysledek nejistota.méf. limit.hodnoty pouZita metoda
Koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 0 SOP-1 CSN EN ISO 9308-1
Escherichia coli KTJ1/100 ml 0 0 SOP-1 CSN EN ISO 9308-1
Kult. mikroorg. pfi 36°C KTJ/ml 7 100 SOP-9 CSN EN ISO 6222
Kult. mikroorg. pfi 22°C KTJ/ml 8 500 SOP-10 CSN EN ISO 6222

Komentair :
Vzorek ¢. 1638 vyhovuje Vyhl

. MZd ¢&.252/2004 Sb. v rozsahu provedenych stanoveni.

¥k
Limitni hodnoty byly prevzaty z vyhlasky MZd ¢.252/2004 Sb (ve znéni pozdéjsich pfedpisi), kterou se stanovi pozadavky
na pitnou vodu, rozsah a &etnost jeji kontroly. Tyto hodnoty nejsou pfedmétem posouzeni laboratofe.

Méfeni pH provedeno pfi teploté

26.3 °C.

Vysledky zkousek jsou uvidény s nejistotou méFeni vyjadienou jako rozsifend nejistota s koeficientem k = 2
( pro hladinu vyznamnosti 95% ).

Ukazatele oznacené "*" nejsou pfedmétem posouzeni laboratofe.
Vysledky stanoveni se tykaji pouze pfedmétu této zkousky uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Protokol miize byt reprodukovén jediné cely, nelplny pouze s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratore.

U vzorkii neodebranych laboratofi neruéi laborator za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené analyzy.

Analyzoval : Havlatova Lenka
Yosecké Renata
Semberova Sarka



